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VRÁTKOV, ULICE K PÍSKOVNĚ
2. ETAPA

LED svítidlo - 8 LED / 350 mA / 20 W / 2700 K

stáv. sloup vč. svítidla

uzemnění drátem FeZn 10 mm

kabel CYKY-J 4x10 v zemi projektovaný

LEGENDA VO :

stávající kabel

rušený svítidlo VO vč. sloupu

rušený kabel VO

chránička PVC 63 mm

chránička PVC 63 mm ; překop komunikace

Kabel vč. stožárů budou uloženy v chodníku a příp.  zel. pásu a dle TP 103/MD, dle ČSN 33 2000-5-52 ed. 2

a prostorově uspořádány dle ČSN 736005, ČSN 736006 a ČSN 333300

Při pokládce kabelu je nutno dodžet podmínky vyjádření ČEZ Distribuce

zapínací bod VO

Sadový sloup KL 5 - 133/60

SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ


